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TÄNAVAKAITSEVÖÖND
PLAN. JUURDEPÄÄS KINNISTULE

JUURDEPÄÄSU SERVITUUDIALA

KÕRGEPINGKAABEL
MADALPINGKAABEL

LIITMISE VÕIMALUSEGA HOONE OSA

PLAN. KRUNDIPIIR

PLAN. KÕRGHALJASTUS

PLAN. AJUTISE KRUNDI PIIR
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HOONETE ARV KRUNDIL

HOONETE EHITUSALUNE PIND

HOONETE KORRUSELISUS

HOONETE KÕRGUS

POS. NR

OL. OLEV PUU

PLANEERITUD  INSENERVÕRGUD:

PLAN. SIDEKAABEL

V1 V1 PLAN. VEETORU
K1 K1 PLAN. KANALISATSIOONITORU

SK1 SK1 PLAN. SADEMEVEEKANALISATSIOONI TORU

2W1-1 2W1-1 PLAN. MADALPINGKAABEL

W1.1 W1.1 PLAN. TÄNAVAVALGUSTUS

G1 G1 PLAN. GAASITORU

TEHNOVÕRKUDE SERVITUUDIALA

S1 S1

GAASITORU (C-kat.)

PLAN. LIITUMISKILPLK

RIIGIRESERVMAA PIIRI ETTEPANEK

PERSPEKTIIVNE VÕIMALIK SÕIDUTEE TRASS

W1 W1 ASENDATAV KÕRGEPINGEKAABLI LÕIK

13/12

Ks1 Ks1 PLAN. SURVEKANALISATSIOONITORU

TH PLAN. TULETÕRJEHÜDRANT

PLAN. PRÜGIKONTEINERI ASUKOHT

Ä/T / BB/BT/TL/TH - planeeritud kruntide ehitusõiguse tabelis märgitud

sihtotstarve on ette nähtud kas 60% ärimaa ja 40% tootmismaa liitsihtotstarve

või kuni 100% ärimaa sihtotstarve. Sihtotstarvete suhtearv määratakse krundi

hoonete ehitusprojektidega. Antud lahendus on paindlik ning annab tulevikus

mitmekülgsemad võimalused maa kasutamiseks omaniku muutuvatest

vajadustest tulenevalt.

L / LT - krundi sihtotstarbeks on määratud 100% transpordimaa.

PLAN. LOKAALNE SAJUVEE KÄRGIMMUTI

MITTETOIMIV VEETORU

LIKVIDEERITAV TEHNOVÕRK

X

XX X%

Xm²

KRUNDI SIHTOTSTARVE

KRUNDI PINDALA

POS. NR

PLAN. KRUNT PLAN.  AJUTINE KRUNT

JOONIS KEHTIB KOOS SELETUSKIRJAGA.

Märkused:

Ühenduspunktist kuni liitumispunktideni tuleb rajada ca 435m veetoru. Käesoleva

detailplaneeringuga on ette nähtud servituudi vajadus planeeritud veetorule kaitsevööndi

ulatuses Kallasmaa tn 1 kinnistule võrguvaldaja kasuks.

Ühenduspunktist kuni liitumispunktideni tuleb rajada ca 135m isevoolset kanalisatsioonitoru ja

ca 155m survekanalisatsioonitoru, rajada kanalisatsioonipumpla koos elektrivarustusega.

Käesoleva detailplaneeringuga on ette nähtud servituudi vajadus planeeritud

kanalisatsioonipumplale krundi pos nr 2 kirdenurgas (5x5m) ja kanalisatsioonitorustikule ja

elektrikaablile kaitsevööndi ulatuses võrguvaldaja kasuks.

Ühenduspunktist kuni liitumispunktideni tuleb rajada ca 200m pikkune elektrikaabelliin.

Planeeritud tänavate valgustamiseks on vajalik välja ehitada ca 300m tänavavalgustusliini.

Ühenduspunktist kuni liitumispunktideni tuleb rajada ca 100m gaasitoru.

Äri ja/või tootmishoonete vajaliku normatiivse tulekustutusvee tagamiseks on käesoleva

detail-planeeringuga ette nähtud igale krundile lokaalse tulekustutusvee mahuti paigaldamine,

mille vajadus, maht ja asukoht määrata iga krundi hoone(te) ehitusprojekti mahus.

Inseneervõrkude paiknemine on põhimõtteline ja täpsustatakse konkreetsete

ehitusprojektidega.

TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeringuala suurus - ca 3,2ha

Kavandatud kruntide arv - 6

Krunditava maa-ala bilanss

äri- ja tootmismaa liitsihtotstarve - 15 442m2

transpordimaa - 14 466m2

Hoonete suurim arv alal - 5

Hoonete suurim brutopind alal - 9120m2

Parkimiskohtade arv alal - 49


